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muva kempten GmbH » Postfach 32 54 « 87441 Kempten (Allg&u)
Verwaltungsgemeinschaft Tirkheim Datum: 12.02.2021
Postfach 2 10 Kunden-Nr.: 1510007
86839 Tilirkheim lhre Zeichen:
Ilhre Nachricht:
Kontakt: +49 (0)831 5290 0
E-Mail: auftragsbearbeitung@muva.de
Prifbericht Auftrags-Nr.: 469319 Probe-Nr.: 1639806
Vmuva-Pr[]fber_ichts-Nr. 4477113 _ Seite 1 von 2

Probenbezeichnung: Wasserprobe
Entnahmestelle: Brunnen 1
Temperatur der Wasserprobe bei Entnahme: 12,1°C

Probenahme: 08.02.2021 um 09:38 h durch Herrn Flach, Norbert

Probenehmer der muva kempten GmbH nach TrinkwV; Probenahme gemaR DIN EN I1SO
5667-5:2011-02 / DIN 19458:2006-12 Tabelle 1 Zweck a.

Probeneingang: 08.02.2021 Prifzeitraum: 08.02.2021 bis 12.02.2021

Chemische Untersuchung

Stoffe nach Anlage 2 Teil 1, Trinkwasserverordnung

Untersuchung Ergebnis Grenzwert It. TrinkwV. Methode

Messwert | Einheit | unterer oberer Einheit

| RE i)
Nitrat 14,7 mg/l 50,0 gl DIN EN ISO 10304-1:2009-07

(D20) (a)
Indikatorparameter nach Anlage 3, Trinkwasserverordnung
Untersuchung Ergebnis Grenzwert It. TrinkwV. Methode
Messwert | Einheit | unterer oberer Einheit
Leitfahigkeit (25°C) 703 pS/em 2790 pS/cm |DIN EN 27888-C8:1993-11 (a)
Farbung - Spektraler <0.1 1/m 0.5 1l DIN EN ISO 7887-C1:2012-04

Absorptionskoeffizient 436 nm Verfahren B (a)

DIN EN 1622 B3, Anhang C
Geruch ohne Fehler - - (qualitatives vereinfachtes
Verfahren):2006-10 (a)

DIN EN 1622 B3, Anhang C

Geschmack ohne Fehler - - (qualitatives vereinfachtes
Verfahren):2006-10 (a)
Tribung 0,24 NTU 1,00 NTU |DIN EN ISO 7027-1:2016-11 (a)
7,47 DIN EN ISO 10523-C5:2012-04
pH-Wert (20,1°C) - 6,50 9,50 - (a)

Anmerkung/Beurteilung:
Die in der Trinkwasserverordnung vom 21.05.2001 (in der aktuellen Fassung) festgesetzten Grenzwerte werden hicht
iiberschritten.

muva kernpten GmbH Fon,  +49(0)831/5290-0 Akkreditierles Priflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005
Sitz der Geselischaft: Kempten / Amtsgericht Kempten: HRB 13347 Fax:  +49(0)831/5290-189 Die Akkreditierung gilt fir den in der Urkundenanlage
Geschéfisfithrerin: Dr. Morika Knodiseder E-Mail: info@muva.de D-PL-20469-01-00 festgelegten Umfang.

Ignaz-Kiechle-Stralle 20-22 + D-87437 Kempten (Allgau) Web:  www.muvade Trinkwasser-Untersuchungsstelle
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Folgende Parameter wurden vom Probenehmer vorort durchgefuhrt
Geruch und Geschmack.

+<" entspricht Bestimmungsgrenze (BG); BG = 3 x Nachweisgrenze (NWG)

(a) = muva kempten GmbH ist fir diese Methode akkreditiert

Dr. rer. nat. Fred Braun
Leitung Abt. Chemie

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich ausschliefilich auf den angegebenen Prifgegenstand.
Chne schriftliche Genehmigung der muva kempten GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

fmuva kempten GmbH Fon:  +49(0)831/5290-0 Akkreditiertes Priflabor nach DIN EN ISOAEC 17025: 2005
Sitz der Gesellschafl, Kempten / Amtsgericht Kempten: HRB 13347 Fax:  +49(0)831/5290-199 Die Akkreditierung gilt fiir den in der Urkundenanlage
Geschafsfihrerin: Dr. Monika Knadiseder E-Mail: info@muva de D-PL-20469-01-00 festgelegten Umfang.

www.muva.de Trinkwasser-Untersuchungsstelle

ignaz-Kiechle-Strafle 20-22 « D-87437 Kempten (Aligau) Web
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muva kempten GmbH « Postfach 32 54 - 87441 Kempten (Allgiu)

Verwaltungsgemeinschaft Tlrkheim Datum: 12.02.2021
Postfach 2 10 Kunden-Nr.: 1510007
86839 Tlrkheim lhre Zeichen:
Ilhre Nachricht:
Kontakt: +49 (0)831 52900
E-Mail: auftragsbearbeitung@muva.de
Priifbericht Auftrags-Nr.: 469319 Probe-Nr.: 1639807
muva-Prifberichts-Nr. 4477114 ‘ Seite 1 von 2

Probenbezeichnung: Wasserprobe
Entnahmestelle: Brunnen 2
Temperatur der Wasserprobe bei Entnahme: 12,4°C

Probenahme: 08.02.2021 um 10:30 h durch Herrn Flach, Norbert

Probenehmer der muva kempten GmbH nach TrinkwV; Probenahme gemaR DIN EN ISO
5667-5:2011-02 / DIN 19458:2006-12 Tabelle 1 Zweck a.

Probeneingang: 08.02.2021 Prifzeitraum: 08.02.2021 bis 12.02.2021

Chemische Untersuchung

Stoffe nach Anlage 2 Teil 1, Trinkwasserverordnung

Untersuchung Ergebnis Grenzwert It. Trinkw\V. Methode

Messwert | Einheit | unterer oberer Einheit

—_— 28,2 gl - mgn | PIN EN1SO 10304-1:2009-07

(D20) (a)
Indikatorparameter nach Anlage 3, Trinkwasserverordnung
Untersuchung Ergebnis Grenzwert It. TrinkwV/. Methode
Messwert | Einheit | unterer oberer Einheit
Leitfahigkeit (25°C) 675 uS/cm 2790 pS/cm |DIN EN 27888-C8:1993-11 (a)
Farbung - Spektraler DIN EN ISO 7887-C1:2012-04

Absorptionskoeffizient 436 nm =i Tim 0.5 L

Verfahren B (a)

DIN EN 1622 B3, Anhang C
Geruch ohne Fehler - - (qualitatives vereinfachtes
Verfahren):2006-10 (a)

DIN EN 1622 B3, Anhang C

Geschmack ohne Fehler - - (qualitatives vereinfachtes
Verfahren):2006-10 (a)
Tribung 0,21 NTU 1,00 NTU |DIN EN ISO 7027-1:2016-11 (a)
7.42 DIN EN ISO 10523-C5:2012-04
pH-Wert (20,0°C) - 6,50 9,50 - (@)

Anmerkung/Beurteilung:
Die in der Trinkwasserverordnung vom 21.05.2001 (in der aktuellen Fassung) festgesetzten Grenzwerte werden nicht
tiberschritten.

muva kemptan GmbH Fan:  +49(0)831/5290-0 Akkreditiertes Priflabor nach DIN EM ISOAEC 17025:20056
Sitz der Gesellschafl: Kempten / Amtsgericht Kemplen: HRB 13347 Fax.  +49(0)831/5280-199 Die Akkreditierung gilt fr den in der Urkundenanlage
Geschéfsfithrerin: Dr. Monika Knédiseder E-Mail: inffo@muva.de D-#L-20468-01-00 feslgelegten Umfang.

Ignaz-Kiechle-Stralle 20-22 » D-87437 Kempten (Allgau} Web:  www.muva.de Trinkwasser-Untersuchungsstelie
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Folgende Parameter wurden vom Probenehmer vorort durchgefiihrt:
Geruch und Geschmack.

»<" entspricht Bestimmungsgrenze (BG); BG = 3 x Nachweisgrenze (NWG)

(a) = muva kempten GmbH ist fir diese Methode akkreditiert

Dr. rer. nat. Fred Braun

Leitung Abt. Chemie

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich ausschlielilich auf den angegebenen Priifgegenstand.
Ohne schriflliche Genehmigung der muva kempten GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

muva kempten Gmbk Fan:  +49(D)831/5290-0 Akkreditiertes Priflabor nach DIN EN 1SO/IEC 17025:2005
Sitz der Gesellschaft: Kempten / Amtsgaricht Kermpten: HRB 13347 Fax: +49(0)831/5290-193 Die Akkreditierung gilt flr den in der Urkundenanlage
GeschiftsfUhrerin: Dr. Monika Knadlseder E-Mail: info@muva.de D-PL-20469-01-00 feslgelegten Umfang.
ignaz-Kiechle-Straflle 20-22 » D-87437 Kempten (Aligau) Web:  www.muva.de Trinkwasser-Untersuchungsstelie



