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Probenbezeichnung: Wasserprobe
Entnahmestelle: Brunnen 1
Temperatur der Wasserprobe bei Entnahme: 10,9°C

Probenahme: 20.04.2022 um 09:35 h durch Herrn Flach, Norbert

Probenehmer der muva kempten GmbH nach TrinkwV; Probenahme gemaR DIN EN I1ISO
5667-5:2011-02 / DIN 19458:2006-12

Probeneingang: 20.04.2022 Prifzeitraum: 25.04.2022 bis 02.05.2022

Chemische Untersuchung

Stoffe nach Anlage 2 Teil 1, Trinkwasserverordnung

Untersuchung Ergebnis Grenzwert It. TrinkwV. Methode

Messwert | Einheit | unterer oberer Einheit

DIN EN ISO 10304-1:2009-07

Nitrat 20,0 mg/} 50,0 mg/l (D20) (a)

Anmerkung/Beurteilung:
Die in der Trinkwasserverordnung in der aktuell giiltigen Fassung (nationale Umsetzung der Richtlinie 98/83 EG)
festgesetzten Grenzwerte werden nicht liberschritten.

»<" entspricht Bestimmungsgrenze (BG)

(a) = muva kempten GmbH ist fir diese Methode akkreditiert

Dr. rer. nat. Fred Braun

Leitung Abt. Chemie

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich ausschlieBlich auf den angegebenen Prifgegensland.
Ohne schrifiliche Genehmigung der muva kempten GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise vervielfélligt werden.

muva kempten GmbH Fon:  +49(0)831/5290-0 Akkredillertes Priflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
Silz der Gasalischaft: Kemplen / Amisgericht Kempten: HRB 13347 Fax: +49(0)831/5290-193 Die Akkreditierung glit fir den in der Urkundenanlage
Geschattsfizhrarin: Dr. Monika Kndlsadar E-Mail: info@muva.de D-PL-20469- 01 00 fsstgelagten Umfang

Ignaz-Kiechle-Strafle 20-22 + D-87437 Kempten (Allgéu) Web: www.muva.de Trir
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muva kempten GmbH « Postfach 32 54 « 87441 Kempten (Allgédu)

Verwaltungsgemeinschaft Tlirkheim Datum: 02.05.2022
Postfach 2 10 Kunden-Nr.: 1510007
86839 Tlrkheim Ihre Zeichen:
Verwaltungsgemeinschatt Ihre Nachricht:
Turkheim Kontakt: +49 (0)831 5290 0
ENG. () 4 Mai 2022 E-Mail: auftragsbearbeitung@muva.de
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Prifbericht Auftrags-Nr.: 522928 Probe-Nr.: 1791141
muva-Prifberichts-Nr. 5172753 Seite 1 von 1

Probenbezeichnung: Wasserprobe
Entnahmestelle: Brunnen 2
Temperatur der Wasserprobe bei Entnahme: 10,4°C

Probenahme: 20.04.2022 um 09:52 h durch Herrn Flach, Norbert

Probenehmer der muva kempten GmbH nach TrinkwV; Probenahme gemag DIN EN ISO
5667-5:2011-02 / DIN 19458:2006-12

Probeneingang: 20.04.2022 Prifzeitraum: 25.04.2022 bis 02.05.2022

Chemische Untersuchung

Stoffe nach Anlage 2 Teil 1, Trinkwasserverordnung

Untersuchung Ergebnis Grenzwert It. TrinkwV. Methode

Messwert | Einheit | unterer oberer Einheit

DIN EN ISO 10304-1:2009-07

Nitrat 19,3 mg/l 50,0 mg/l (D20) (a)

Anmerkung/Beurteilung:
Die in der Trinkwasserverordnung in der aktuell gliltigen Fassung (nationale Umsetzung der Richtlinie 98/83 EG)
festgesetzten Grenzwerte werden nicht iiberschritten.

<" entspricht Bestimmungsgrenze (BG)

(a) = muva kempten GmbH ist fir diese Methode akkreditiert

=t ——
Dr. rer. nat. Fred Braun
Leitung Abt. Chemie

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich ausschliefilich auf den angegebenen Priifgegenstand.
Ohne schriftliche Genshmigung der muva kempten GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise vervielfalligt werden.

muva kempten GmbH Fon:  +49(0)831/5290-0 Akkreditisrtes Priiflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
Sitz der Gesalischaft: Kemplen / Amtsgericht Kempten: HRB 13347 Fax: +49(0)831/5290-199 Die Akkreditierung gilt fiir den in der Urkundenanlage
Geschéftsfilhrarin: Dr. Monlka Knédiseder E-Mall: info@muva de D-PL-20469-01-00 festgelaglen Umfang

Ignaz-Kiechle-Stralle 20-22 » D-87437 Kempten (Allgau} Web: www.muva.de Trir -Ur




