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Akkreditierungssteile
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muva kempten GmbH « Postfach 32 54 » 87441 Kempten (Allgéu)

Verwaltungsgemeinschaft Tiirkheim
Postfach 2 10
86839 Turkheim

ITIUVE

kempten

Datum: 30.05.2022

Kunden-Nr.: 1510007

Ilhre Zeichen:

Ihre Nachricht;

Kontakt: +49 (0)831 5290 0

E-Mail; auftragsbearbeitung@muva.de

Prufbericht Auftrags-Nr.: 527538 Probe-Nr.: 1804492
muva-Priifberichts-Nr. 5220991 e e e e “”Smen_emj von 2 - i
Probenbezeichnung: PID: 4110792900014

Wasserprobe

Enthnahmestelle: Brunnen 1

Probenahme:

Temperatur der Wasserprobe bei Entnahme: 10,6°C

25.05.2022 um 10:15 h durch Herrn Huscher, Sebastian

externer Probenehmer der muva kempten GmbH nach TrinkwV; Probenahme gemaf DIN
EN ISO 5667-5:2011-02 / DIN 19458:2006-12 Tabelle 1 Zweck a.

9°C
25.05.2022

Eingangstemperatur:
Probeneingang:

Prifzeitraum: 25.05.2022 bis 30.05. 2022

Chemische Untersuchung

Stoffe nach Anlage 2 Teil 1, Trinkwasserverordnung

Untersuchung Ergebnis Grenzwert It. TrinkwV. Methode
Messwert | Einheit | unterer oberer Einheit
, DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Nitrat 19 mg/l 50 mg/l (D20) (a)
Indikatorparameter nach Anlage 3, Trinkwasserverordnung
Untersuchung Ergebnis Grenzwert It. TrinkwV. Methode
Messwert | Einheit | unterer oberer Einheit
Leitfahigkeit (25°C) 749 pS/cm 2790 pSicm (DIN EN 27888-C8:1993-11 (a)
Farbung - Spektraler 0.1 1m 05 s DIN EN ISO 7887-C1:2012-04
Absorptionskoeffizient 436 nm ! ' Verfahren B (a)
DIN EN 1622 B3, Anhang C
Geruch ohne Fehler - - (qualitatives vereinfachtes
Verfahren):2006-10 (a)
DIN EN 1622 B3, Anhang C
Geschmack ohne Fehler 5 - (qualitatives vereinfachtes
Verfahren):2006-10 (a)
Tribung 0,14 NTU 1,00 NTU |DINEN ISO 7027-1:2016-11 (a)
7,32 DIN EN I1SO 10523-C5:2012-04
pH-Wert (14,0°C) - 6,50 9,50 - @)

Anmerkung/Beurteilung:

Fon:
Fax:
E-Mail: info@muva.de
Web: www.muva.de

muva kempten GmbH

Sitz der Gesellschaft: Kempten / Amtsgericht Kempten: HRB 13347
Geschaftsfiihrerin: Dr. Monika Knédiseder

Ignaz-Kiechle-Stralte 20-22 « D-B7437 Kempten (Aligau)

+48(0)831/5290-0
+49(0)831/5290-199

Akkreditiertes Priflabor nach DIN EN ISQ/IEC 17025:2018
Die Akkreditierung gilt fiir den in der Urkundenanlage
D-PL-20468-01-00 fesigelegten Umfang.
Irinkwasser-Untersuchungsstelle
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Die in der Trinkwasserverordnung in der aktuell glltigen Fassung (nationale Umsetzung der Richtlinie 98/83 EG)
festgesetzten Grenzwerte werden nicht Giberschritten.

Folgende Parameter wurden vom Probenehmer vorort durchgefiihrt:
Geruch und Geschmack.

<" entspricht Bestimmungsgrenze (BG)

(a) = muva kempten GmbH ist fir diese Methode akkreditiert

Dr. rer. nat. Fred Braun
Leitung Abt. Chemie

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich ausschlielich auf den angegebenen Priifgegenstand.
Ohne schrifiiche Genehmigung der muva kempten GmbH darf der Priifberichl nicht auszugsweise vervielfaltigt werden,

muva kempten GmbH ) Fon:  +49(0)831/5290-0 Akkreditiertes Priflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
Sitz dq{ Ge_selis_chaﬂ‘ Kempten / Amtsgericht Kempten: HRB 13347 Fax: +49(0)831/5290-199 Die Akkreditierung gilt fiir den in der Urkundenani lage
Geschaftsfihrerin: Dr. Monika Knodiseder E-Mail: iffo@muva.de D-PL-20469-01-00 festgelegten Umfang.

Ignaz-Kiechle-Stralle 20-22 « D-B7437 Kempten (Allgau) Web:  www.muva.de Trinkwasser-Untersuchungsstelle
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Deutsche
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muva kempten GmbH « Postfach 32 54 + 87441 Kempten (Allgiu)

Verwaltungsgemeinschaft Tirkheim
Postfach 2 10
86839 Turkheim

Prifbericht Auftrags-Nr.: 527538
muva-Priifberichts-Nr. 5220992 enliioni e i
Probenbezeichnung: PID: 4110792900015
Wasserprobe

Entnahmestelle: Brunnen 2

ITIUVB

kempten

Datum: 30.05.2022

Kunden-Nr.: 1510007

lhre Zeichen:

thre Nachricht:

Kontakt: +49 (0)831 5290 0

E-Mail; auftragsbearbeitung@muva.de

Probe-Nr.: 1804493

S_eite 1von 2

Probenahme:

Temperatur der Wasserprobe bei Entnahme: 9,8°C

25.05.2022 um 09:50 h durch Herrn Huscher, Sebastian

externer Probenehmer der muva kempten GmbH nach TrinkwV; Probenahme geman DIN
EN ISO 5667-5:2011-02 / DIN 19458:2006-12 Tabelle 1 Zweck a.

9°C
25.05.2022

Eingangstemperatur

Probeneingang:

Prifzeitraum: 25.05.2022 bis 30.05.2022

Chemische Untersuchung

Stoffe nach Anlage 2 Teil 1, Trinkwasserverordnung

Untersuchung Ergebnis Grenzwert It. TrinkwV. Methode
Messwert | Einheit | unterer oberer Einheit
. DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Nitrat 22 mg/l 50 mg/l (D20) (a)
Indikatorparameter nach Anlage 3, Trinkwasserverordnung
Untersuchung Ergebnis Grenzwert It. TrinkwV. Methode
Messwert | Einheit { unterer oberer Einheit
Leitfahigkeit (25°C) 711 pS/cm 2790 uS/em [DIN EN 27888-C8:1993-11 (a)
Farbung - Spektraler DIN EN ISO 7887-C1:2012-04
Absorptionskoeffizient 436 nm 0,1 Hm &2 1M | verfahren B (a)
DIN EN 1622 B3, Anhang C
Geruch ohne Fehler - - (qualitatives vereinfachtes
Verfahren):2006-10 (a)
DIN EN 1622 B3, Anhang C
Geschmack ohne Fehler - - (qualitatives vereinfachtes
Verfahren):2006-10 (a)
Tritbung <0,10 NTU 1,00 NTU |DIN ENISO 7027-1:2016-11 (a)
7,49 DIN EN I1SO 10523-C5:2012-04
pH-Wert (14,7°C) - 6,50 9,50 - (a)

Anmerkung/Beurteilung:

Fon:
Fax:
E-Mail: info@muva.de
Web:  www.muva.de

muva kempten GmbH

Sitz der Geselischaft: Kempten / Amtsgericht Kempten: HRB 13347
Geschaftsfiihrerin: Dr. Monika Knédiseder

Ignaz-Kiechle-Stralie 20-22 « D-87437 Kempten (Allgau)

+49(0)831/5291

+49(0)831/5290-199

0-0 Akkreditiertes Priflabor nach OIN EN ISO/EC 17025:2018
Die Akkreditierung gilt fiir den in der Urkundenanlage
D-PL-20469-01-00 festgelegten Umfang.

Trinkwasser-Unlersuchungsstelie
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Die in der Tnnkwasserverordnung in der aktuell gulhgen Fassung (nahonale Umsetzung der Rlchtlmle 98/83 EG)
festgesetzten Grenzwerte werden nicht iberschritten.

Folgende Parameter wurden vom Probenehmer vorort durchgefiihrt:
Geruch und Geschmack.

.<" entspricht Bestimmungsgrenze (BG)

(a) = muva kempten GmbH ist fir diese Methode akkreditiert

Dr. rer. nat. Fred Braun

Leitung Abt. Chemie

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich ausschliefllich auf den angegebenen Prilfgegenstand.
Ohne schriftliche Genehmigung der muva kempten GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

muva kempten GmbH Fon:  +49(0)B31/5290-0 Akkreditiertes Priiflabar nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
Sitz der Gesellschaft: Kempten / Amtsgericht Kempten: HRB 13347 Fax: +49(0)831/5290-199 Die Akkreditierung gilt fiir den in der Urkundenanlage
Gaschafisfiihrerin: Dr. Monika Knédiseder E-Mail: info@muva.de D-PL-20469-01-00 fesigelegten Umfang

Web:  www.muva.de Trinkwasser-Untersuchungsstelle

Ignaz-Kiechle-Strafie 20-22 « D-87437 Kemplen (Aligau)



